


                                                                                                                                       I 

INDICE 
 
 

1 INTRODUZIONE............................................................................................................................ 1 

2 INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO ....................................................................................... 2 
DATI CARATTERISTICI ................................................................................................................................ 2 

3 DATI DI PROGETTO..................................................................................................................... 3 
CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D’USO DEGLI AMBIENTI E/O DELLE AREE ESTERNE ...................... 4 
PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROGETTISTA............................................................................................... 5 
DOCUMENTAZIONE FINALE D’IMPIANTO ESISTENTE ................................................................................ 6 
CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA.............................................................................. 7 
CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO ............................................................................ 8 
PROBABILITÀ D’INCENDIO ED ENTITÀ DEL DANNO RELATIVO.................................................................. 9 
PERICOLO D’ESPLOSIONE........................................................................................................................ 10 
CARATTERISTICHE DEI CARICHI ELETTRICI............................................................................................. 11 
NORMATIVE E LEGGI  DI RIFERIMENTO ................................................................................................... 12 

4 ELENCO ALLEGATI ................................................................................................................... 13 

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ............................................................................................. 15 

6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE....................................................................................... 16 
APPENDICE A............................................................................................................................................A1 
APPENDICE B............................................................................................................................................B1 

 
 





 

Progetto definitivo - COMUNE DI VINCI, SCUOLA ELEMENTARE via Guiducci  - loc. Spicchio, VINCI (FI) 
 1 

 

1 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato ed i documenti allegati costituiscono la DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO  

per la realizzazione dell’intervento più avanti descritto. 

 

Tale documentazione, prodotta nell’ambito dell’incarico professionale affidato a questo Studio Tecnico dal 

Committente, costituisce il sunto dell’ideazione e delle scelte progettuali effettuate dal progettista ed è tutelata 

dalle leggi sulla proprietà intellettuale. 

 

In conformità a tale legislazione il Committente acquisisce la facoltà di disporre degli elaborati tecnici per la 

realizzazione dell’opera, mentre la proprietà dei lavori originali resta sempre e comunque riservata al progetti-

sta. 

 

Tutti i DATI DI PROGETTO relativi alle destinazioni d’uso, alle condizioni ambientali, ai carichi elettrici, sono 

stati forniti direttamente dal  Committente e/o dall’Utente finale  o concordemente con questi rilevati sul po-

sto. 

 

L’accettazione della presente documentazione costituisce in ogni modo per Il Committente tacita approvazio-

ne della validità dei dati forniti e/o rilevati. 
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2 INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO 

DATI CARATTERISTICI 

TIPO INTERVENTO: 

Ampliamento e trasformazione impianto elettrico. 

 

DESCRIZIONE: 

Progetto dell'impianto elettrico dell'area adibita a generatore fotovoltaico. 

 

DESTINAZIONE D’USO: 

Generazione fotovoltaica. 

 

UBICAZIONE: 

Scuola Elementare 

Via Guiducci - loc. Spicchio, VINCI (FI) 

 

UTENTE: 

Amministrazione Comunale di Vinci 

 

INDIRIZZO UTENTE: 

P.zza Leonardo da Vinci, 29 - VINCI (FI) 

 

COMMITTENTE: 

Amministrazione Comunale di Vinci 

 

INDIRIZZO COMMITTENTE: 

P.zza Leonardo da Vinci, 29 - VINCI (FI) 
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3 DATI DI PROGETTO 

I DATI DI PROGETTO  costituiscono i parametri fondamentali del processo di progettazione riguardo ai vari 

aspetti da considerare, quali: 

 

A) CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D’USO DEGLI AMBIENTI E/O DELLE AREE ESTERNE; 

B) PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROGETTISTA; 

C) DOCUMENTAZIONE FINALE D’IMPIANTO DELL’IMPIANTO ESISTENTE (SOLO PER INTERVENTI DI AM-

PLIAMENTO E/O TRASFORMAZIONE); 

D) CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA (SE ESISTENTE); 

E) PROBABILITÀ D’INCENDIO ED ENTITÀ DEL DANNO RELATIVO; 

F) PERICOLO D’ESPLOSIONE; 

G) CARATTERISTICHE DEI CARICHI ELETTRICI; 

H) NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO. 

 

Di seguito si espongono nel dettaglio i vari dati su indicati, così come è stato possibile desumere dalla do-

cumentazione e dalle informazioni fornite dal Committente, dalle rilevazioni effettuate sul posto e dalla con-

sultazione delle normative e delle leggi competenti. 
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PROBABILITÀ D’INCENDIO ED ENTITÀ DEL DANNO RELATIVO 

Per una corretta individuazione della tipologia di impianto da adottare, è di fondamentale importanza 

la valutazione della probabilità che possa verificarsi un incendio e, nel caso questo si verifichi, l’entità 

del danno conseguente per le persone, gli animali e le cose. 

 

A tale scopo è necessario effettuare le opportune valutazioni considerando vari fattori da riferirsi ad 

ogni singolo compartimento antincendio (od a tutta la struttura se non esistono compartimentazioni) 

quali: 

 

• destinazioni d’uso degli ambienti, 

• massima densità di affollamento ipotizzabile, 

• massimo tempo di sfollamento ipotizzabile; 

• comportamento al fuoco delle strutture; 

• presenza significativa di materiali combustibili. 

 

A parte le destinazioni d’uso che sono già state riportate nel paragrafo precedente, si riporta nel segui-

to una tabella riassuntiva dei principali dati suddetti, così come sono stati forniti dal  Committente e/o 

dall’Utente finale. 

 
DATI  RELATIVI ALL’INCENDIO 

ID. Presenza persone (1) Danno ad Resistenza al fuoco Presenza Materiali 
Comp. Densità di 

affollamento. 
Tempo di 
sfollamento. 

animali e cose. delle strutture. Combustibili 

UNICO Elevata. Elevato. Irrilevante. Idonea. Irrilevante. 

 

Annotazioni 

(1) Valutazione di massima, conseguente alla previsione del numero massimo di persone  che potranno essere presenti 
contemporaneamente negli ambienti. 

 

Precisazione 

In fase di sopralluogo è emerso che, nello stato attuale all’interno dell’edificio in oggetto, anche con 

l’intervento del pulsante di sgancio generale una parte di impianto elettrico permane in tensione, in 

quanto il contatore dell’Ente Distributore è installato internamente al complesso scolastico (nel LO-

CALE CONTATORI). Si consiglia di intervenire al fine di risolvere tale situazione di potenziale perico-

lo, non conforme alle  vigenti normative di sicurezza. 
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PERICOLO D’ESPLOSIONE 

Ai fini di una corretta individuazione della idonea tipologia di impianto da adottare, è necessario valu-

tare l’esistenza del pericolo di esplosione in conseguenza della presenza (in lavorazione od in deposi-

to) di  SOSTANZE ESPLOSIVE o di sostanze che possano generare in miscela con l’aria (sotto forma 

di VAPORI, NEBBIE, GAS o POLVERI) delle ATMOSFERE ESPLOSIVE, per le quali l’impianto elettrico 

può essere causa di innesco. 

 

In base alle dichiarazioni fornite dal Committente e/o dall’Utente finale, è stata esclusa la possibilità 

che tale tipo di sostanze possano essere presenti, in quantità significative, negli ambienti e/o nelle a-

ree in oggetto, sia in deposito che in lavorazione. Si può quindi affermare che il pericolo di esplosio-

ne può considerarsi irrilevante. 
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 CARATTERISTICHE DEI CARICHI ELETTRICI 

Nell’incarico ricevuto dal Committente non è stata prevista l’alimentazione di alcun utilizzatore elettri-

co ad alimentazione fissa. Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione (Ordinaria e/o 

d’Emergenza) se previsti nell’incarico, saranno esaminati in fase di dimensionamento e quindi descrit-

ti nelle planimetrie relative e nella Relazione di progetto allegata al presente Progetto Definitivo. 
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 NORMATIVE E LEGGI  DI RIFERIMENTO 

La progettazione degli impianti oggetto della presente relazione, è stata realizzata nel pieno rispetto 

dell'attuale regola dell'arte, seguendo tutte le disposizioni riportate nelle normative e nelle leggi at-

tualmente in vigore.  

 

In particolare sono state rispettate tutte le disposizioni contenute in: 

 

• NORMATIVE TECNICHE del C.E.I., 

• DISPOSIZIONI DI LEGGE relative all'esecuzione di impianti elettrici, 

• DISPOSIZIONI DI LEGGE relative alla sicurezza sul lavoro, 

• DISPOSIZIONI DI LEGGE relative alla sicurezza per gli incendi, 

 

nonché quant'altro riportato in eventuali aggiornamenti, variazioni, circolari esplicative, fogli di inter-

pretazione. 

 

Resta inteso, inoltre, che dovrà essere cura del Direttore Lavori adeguare il progetto a tutte le eventua-

li leggi e/o normative che dovessero essere emanate nel corso della realizzazione, nonché tenere con-

to delle eventuali sostituzioni o modifiche a quelle esistenti.   

 

Si riporta in Appendice, per completezza, l’elenco delle principali normative e leggi di riferimento che 

sono state alla base della progettazione effettuata e che dovranno inoltre essere rispettate nella fase di 

realizzazione dell’intervento e nella scelta dei materiali.  
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4 ELENCO ALLEGATI 

Gli allegati di progetto, compilati in base alle indicazioni riportate nella  Guida CEI 0-2 (“Guida per la defini-

zione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”), in ossequio a quanto disposto dal Decreto 

37 del 22/01/2008, sono elencati nella tabella seguente: 

 

ELENCO ALLEGATI 

RIF. DENOMINAZIONE OGGETTO 

IED01 DATI DI PROGETTO a) Caratteristiche e destinazione d’uso degli ambienti e/o delle aree esterne; 
b) prestazioni richieste al progettista; 
c) documentazione finale d’impianto dell’impianto esistente (solo per interventi di 

ampliamento e/o trasformazione); 
d) caratteristiche dell’alimentazione elettrica (se esistente); 
e) probabilità d’incendio ed entità del danno relativo; 
f) pericolo d’esplosione; 
g) caratteristiche dei carichi elettrici; 
h) normative e leggi di riferimento. 

IED02 RELAZIONE TECNICA a) Classificazione degli ambienti e/o delle aree esterne in dipendenza della loro 
destinazione d’uso, delle influenze esterne e delle condizioni ambientali; 

b) criteri generali che sono stati alla base della progettazione eseguita; 
c) scelte progettuali adottate; 
d) misure di protezione adottate contro i contatti diretti ed indiretti (grado di pro-

tezione degli involucri, impianto di terra, di protezione e di equipotenzialità, in-
terruttori differenziali); 

e) misure di protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti; 
f) verifica della necessità della protezione contro le scariche atmosferiche; 
g) documentazione specifica relativa agli ambienti, aree esterne ed applicazioni 

particolari. 

IED03 SCHEMI DEI QUADRI Schemi elettrici delle apparecchiature assiemate di protezione e di manovra (qua-
dri), con le indicazioni dei circuiti principali in entrata ed uscita, gli interruttori, i 
dispositivi di protezione e comando, gli strumenti di misura, i dati dimensionali 
necessari ai fini della scelta e del montaggio delle apparecchiature stesse. 

IED04 ELENCO PREZZI Elenco prezzi dei componenti che fanno parte o che possono far parte 
dell’intervento in oggetto e delle opere necessarie per la loro installazione. 

IED05 COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO 

Quantificazione delle opere previste per la realizzazione dell’intervento in oggetto, 
con l’indicazione dei prezzi relativi a ciascuna opera e la stima totale dell’intervento. 

IE01 DISEGNI PLANIMETRICI 
 

Planimetrie degli ambienti e/o delle aree esterne interessati dall’intervento in ogget-
to, che mostrano i componenti elettrici in relazione alla loro ubicazione planimetri-
ca. 

IE02 SCHEMA ELETTRICO UNI-
FILARE 

Schemi elettrici unifilari che rappresentano il principio di connessione dei vari 
componenti che costituiscono l’impianto. 

IE03 COIBENTAZIONE COPER-
TURA 

Schemi che riportano dettagli di montaggio dei componenti, con l’evidenziazione di 
alcuni particolari specifici per l’installazione. 
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RIF. DENOMINAZIONE OGGETTO 

 CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 

Documentazione relativa alle prestazioni richieste dal Committente al Progettista, 
all’Installatore, al Direttore dei lavori ed al Collaudatore dell’impianto, finalizzata ad 
ottenere: 
• chiarezza del rapporto tra le figure professionali coinvolte e dei limiti di compe-

tenza di ciascuno; 
• chiarezza delle scelte progettuali effettuate e delle caratteristiche dei compo-

nenti elettrici; 
• rispondenza dell’intervento alle prescrizioni di legge e delle norme tecniche ed 

alle finalità perseguite di qualità, tempi e costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto definitivo - COMUNE DI VINCI, SCUOLA ELEMENTARE via Guiducci  - loc. Spicchio, VINCI (FI) 
 15 

 

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Quanto esposto nel presente elaborato e nei documenti allegati, costituenti la DOCUMENTAZIONE DI PRO-

GETTO DEFINITIVO è stato sviluppato nel pieno rispetto dell'attuale regola dell'arte e delle attuali normative 

di sicurezza, in base alla destinazione d'uso degli ambienti e/o delle aree esterne espressamente dichiarata 

dal committente.  

 

L'impianto realizzato pertanto, se correttamente eseguito in base alle presenti disposizioni costruttive, sarà 

collaudabile per gli usi e le finalità dichiarate. 

 

Il Committente e/o l'Utente finale del suddetto impianto, dovranno tenere presente che qualsiasi manomis-

sione o intervento di variazione successivo non eseguito nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e/o 

da personale non abilitato e quindi non in possesso dei necessari requisiti di idoneità richiesti (a norma del 

Decreto 37 del 22/01/2008) nonché realizzato senza apportare le necessarie modifiche agli schemi progettua-

li, oltre che rappresentare di per se un potenziale pericolo nella gestione degli impianti, comporterà il declino 

di ogni responsabilità da parte del progettista. 
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6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il Committente del suddetto impianto, presa visione dei presenti DATI DI PROGETTO, dichiara di accettarne e 

condividerne i contenuti. 

 

Inoltre si impegna a non apportare successive variazioni alle destinazioni d'uso degli ambienti e/o delle aree 

esterne e alle caratteristiche dei carichi elettrici precedentemente fornite, pena il declino di ogni responsabili-

tà da parte del progettista. 

 

Si ricorda che qualsiasi manomissione o intervento di variazione successivo non eseguito nel rispetto delle 

vigenti normative di sicurezza e/o da personale non abilitato e quindi non in possesso dei necessari requisiti 

di idoneità richiesti (a norma del Decreto 37 del 22/01/2008) nonché realizzato senza apportare le necessarie 

modifiche agli schemi progettuali, oltre che rappresentare di per se un potenziale pericolo nella gestione de-

gli impianti, comporterà anche in questo caso il declino di ogni responsabilità da parte del progettista. 

 

Precisazione 

In fase di sopralluogo è emerso che, nello stato attuale all’interno dell’edificio in oggetto, anche con 

l’intervento del pulsante di sgancio generale una parte di impianto elettrico permane in tensione, in quanto il 

contatore dell’Ente Distributore è installato internamente al complesso scolastico (nel LOCALE CONTATORI). 

Si consiglia di intervenire al fine di risolvere tale situazione di potenziale pericolo, non conforme alle  vigenti 

normative di sicurezza. 

 

 

        Il Committente 

 

       __________________________ 
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APPENDICE A 

 
ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
NORMA FASC. TITOLO 
   

COMITATO TECNICO 0: Applicazione delle norme e testi di carattere generale 
   

CEI 0-2 6578 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
   

COMITATO TECNICO 1/25: Terminologia, grandezze e unità 
   

CEI 1 3357 H Glossario 1 Elenco di termini 
CEI 24-1 768 Unità di misura e simboli letterali da usare in elettrotecnica 
   

COMITATO TECNICO 3: Documentazione e segni grafici 
   

CEI 3-14 7567 Segni grafici per schemi. Parte 2: Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e segni di uso generale 
CEI 3-15 7568 Segni grafici per schemi. Parte 3: Conduttori e dispositivi di connessione 
CEI 3-23 7576 Segni grafici per schemi. Parte 11: Schemi e piani d'installazione architettonici e topografici 
CEI 3-25 833 Segni grafici per schemi. Parte 1: Generalità 
CEI 3-33 1129 Raccomandazioni per la preparazione degli schemi elettrici circuitali 
CEI 3-36 8529 E Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. Parte 1: Prescrizioni generali 
   

COMITATO TECNICO 11: Impianti elettrici di alta tensione e di distribuzione pubblica a bassa tensione 

   

CEI 11-20 5732 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I  e II categoria 
   
COMITATO TECNICO 16: Contrassegni dei terminali e altre identificazioni 
 
CEI 16-2 5707 Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori designati e regole generali per un sistema 

alfanumerico 
   
COMITATO TECNICO 17: Grossa apparecchiatura 
   

CEI 17-13/1 5862 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Prescrizioni per apparec-
chiature di serie (AS) e non di serie (ANS) 

CEI 17-13/2 5863 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). Parte 2: 
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

CEI 17-13/3 3445C Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non adde-
strato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD) 

   

COMITATO TECNICO 20: Cavi per energia 
   

CEI 20-19 6990 Cavi isolanti con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V 
CEI 20-20 7162 Cavi isolanti con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V 
CEI 20-22 8354 Prova dei cavi non propaganti l'incendio 
   

COMITATO TECNICO 23: Apparecchiatura a bassa tensione 
   

CEI 23-11 7354 Interruttori e commutatori per apparecchi per usi domestici e similari 
CEI 23-12 298 Prese a spina per usi industriali 
CEI 23-25 1176 Tubi per le installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni generali 
CEI 23-26 1130 Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori 
CEI 23-28 1177 Tubi per le installazioni elettriche - Parte 2: Norme particolari per tubi - Sezione uno - Tubi metallici 
CEI 23-31 1286 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi. 
CEI 23-39 3480 R Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali 
CEI 23-3 7276 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari 
CEI 23-32 1287 Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto e parete 
CEI 23-42 7827 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Pre-

scrizioni generali 
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CEI 23-44 8561 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Pre-

scrizioni generali 
CEI 23-50 3542 R Prese a spina per usi domestici e similari 
CEI 23-8 335 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori 
CEI 23-9 5645 Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per uso domestico e similare. Prescrizioni 

generali 
   
COMITATO TECNICO 34: Lampade e relative apparecchiature 
   

CEI 34-21 4138 Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
CEI 34-22 5118 Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza. 
CEI 34-23 3769 R Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi fissi per uso generale 
   

COMITATO TECNICO 37: Scaricatori 
   

CEI 37-1 3595 R Scaricatori  Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata 
   

COMITATO TECNICO 64: Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. ed a 1500 V in cc.) 
   

CEI 64-8/1 8608 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali 

CEI 64-8/2 8609 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 2: Definizioni 

CEI 64-8/3 8610 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 3: Caratteristiche generali 

CEI 64-8/4 8611 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza 

CEI 64-8/5 8612 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici 

CEI 64-8/6 8613 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 6: Verifiche 

CEI 64-8/7 8614 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari 

   
COMITATO TECNICO 70: Involucri di protezione 
   

CEI 70-1 3227 C Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
   

COMITATO TECNICO 81: Protezione contro i fulmini 
   

CEI 81-1 3681 C Protezione di strutture contro i fulmini 
CEI 81-3 5180 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d'Italia, in ordine alfabetico - 

Elenco dei comuni 
CEI 81-4 2924 Valutazione del rischio dovuto al fulmine 
CEI 81-10/1 8226 Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali 

 
CEI 81-10/2 8227 Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischio 

 
CEI 81-10/3 8228 Protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 
CEI 81-10/4 8229 Protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 
   

COMITATO TECNICO 82 :  Sistemi fotovoltaici 
   

CEI 82-1 4350 R Dispositivi fotovoltaici  Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione 
CEI 82-2 3771 R Dispositivi fotovoltaici  Parte 2: Prescrizioni per le celle solari di riferimento 
CEI 82-2;V1 5085 Dispositivi fotovoltaici  Parte 2: Prescrizioni per le celle solari di riferimento 

 
CEI 82-3 4351 R Dispositivi fotovoltaici  Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici (PV) per uso terrestre e irraggiamento 

spettrale di riferimento 
CEI 82-8 3491 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri  Qualifica del progetto e omologazione del tipo 
CEI 82-9 3494 Sistemi fotovoltaici (FV)  Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo alla rete 
CEI 82-15 5067 Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l’analisi dei dati 
CEI 82-25 8704 C Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione 
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NORMA FASC. TITOLO 
COMITATO TECNICO 110 :  Compatibilità elettromagnetica 
   
CEI 110-31 8045 Compatibilità elettromagnetica (EMC)  Parte 3: Limiti  Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparec-

chiature con corrente di ingresso = 16 A per fase) 
   
NORMATIVE VARIE 
   

CENELEC R64.001 Portate di corrente in conduttori e cavi. 
UNI 10380 Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.  
CEI EN 60555-
1 

- Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili  Parte 1: 
Definizioni 

DK 5940 ED. 2.2 Criteri di  allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel distribuzione 
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APPENDICE B 

 
ELENCO LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
TIPO DATA N. TITOLO 
    
DPR 07/01/56 164 Norme prevenzione infortuni lavoro nelle costruzioni 
DPR 19/03/56 302 Prevenzione infortuni sul lavoro: norme integrative 
DPR 19/03/56 303 Norme generali per l'igiene del lavoro 
DPR 26/05/59 689 Attività soggette al controllo dei VV.F.-Tab.A e Tab.B 
Circ.MI 14/09/61 91 Protezione antincendio fabbricati ad uso civile 
DM 27/09/65  Attività  soggette al controllo dei VV.F. 
Lex 01/03/68 186 Disposizioni concernenti materiali e imp. elettrici 
Circ.ML 01/07/74 224 Legge 1/3/68  186 - Norme di buona tecnica 
DM 16/02/82  Attività soggette controllo VV.FF.: modifica DM 27/9/65 
DPR 08/06/82 524 Segnaletica di sicurezza (CEE 77/576 e 79/640) 
DM 16/11/83  Attività soggette controllo VV.F. 
DM 30/11/83  Definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi 
DM 27/03/85  Attività soggette controllo VV.FF.: modifica DM 16/2/82 
DM 30/10/86  Attività soggette controllo VV.F: modif. DM 27/3/85 
LEX 09/01/89 13 Barriere architettoniche: disposizioni 
DM 14/06/89 236 Barriere architettoniche: prescrizioni 
Circ.ML 22/06/89 1669 Barriere architettoniche: chiarimenti 
DM 26/08/92  Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
DM 22/01/08 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 di-

cembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici 

DLgs 09/04/08 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


